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NOMENCLATURA 

 

CPU  Central Process Unit 

I/O  Input / Output 

PLC  Programmable Logic Controller 

PROFIBUS  Process Field Bus 
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1. SCOPO DEL DOCUMENTO 

 

Lo scopo principale di questo documento è descrivere la configurazione del sistema di controllo dei 
laboratori sperimentali della SIET SpA e dei relativi impianti ausiliari 

Sono riportate le informazioni relative alla configurazione logica generale, alla configurazione hardware di 
ogni singola sottostazione gli schemi circuitali di ogni quadro elettrico in cui sono inseriti i componenti di 
controllo.  
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2.  INTRODUZIONE 

 

 

Nell’ambito delle attività SIET relative al secondo Piano Annuale di Realizzazione / Linea Progettuale 5 è 
stata realizzata l’ installazione del nuovo sistema di controllo dei laboratori sperimentali della SIET e dei 
relativi impianti ausiliari, composto da varie unità PLC (Programmable Logic Controller) collegate in rete. 

Questa attività ha permesso: 

- di sostituire le unità obsolete che presentavano problemi legati all’invecchiamento dei componenti; 

- di integrare le unità di controllo di impianti relativamente recenti, ma finora considerati stand-alone; 

- di automatizzare il controllo di dispositivi la cui gestione manuale presentava elementi di scarsa 
sicurezza sia per gli impianti sia per gli operatori. 

Il lavoro è stato realizzato completando le seguenti azioni: 

- mappatura dei cablaggi dei cavi di comando e di segnale alle unità di controllo preesistenti; 

- scollegamento dei cavi dalle morsettiere; 

- sostituzione delle unità obsolete con dispostivi nuovi dotati di componenti facilmente interfacciabili 
con altri strumenti e sistemi di controllo; 

- realizzazione della dorsale fisica per il collegamento del bus di campo previsto per il collegamento di 
ogni unità di controllo; 

- modifica di alcuni cablaggi delle consolle operatore per eliminare potenziali elettrici superiori a 50 
Volt; 

- cablaggio dei cavi di comando e di segnale alle nuove unità di controllo; 

- recupero dei listati dei programmi in residenti sul PLC preesistente per la successiva 
implementazione sui nuovi PLC; 

- scrittura dei programmi per i nuovi PLC; 

- modifica dei programmi dei PLC preesistenti; 

- collaudo del sistema. 
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3.  STRUTTURA DEL SISTEMA DI CONTROLLO 

 

Il sistema di controllo degli impianto e laboratori SIET è costituito da una rete di undici sottostazioni collegate 
tra loro mediante tre differenti sistemi: un bus di campo PROFIBUS, una dorsale in logica cablata e una 
dorsale Ethernet con protocollo DataSocket. Ogni singola sottostazione è costituita da un PLC, dalle unità di 
ingresso e di uscita e dal modulo di comunicazione. La Tabella 3-1  riporta le sottostazioni  e la Fig.3.1  
rappresenta lo schema del sistema di controllo, mentre la Tabella 3-2 rappresenta lo schema di gestione 
degli utenze principali. 

Questo sistema prevede che ad ogni  sottostazione sia dedicata una specifica funzione.  La  configurazione  
del  tipo  e  del  numero  di  ingressi  e  di  uscite  di  ogni  singola  sottostazione  è  legata  alla  funzione 
svolta. Le unità di ingresso e di uscita digitale sono logica a 24Vdc.  

Una parte delle informazioni relative alle condizioni degli ingressi e delle uscite e alcune informazioni 
elaborate localmente come ad esempio complessivi di sicurezze o anomalie o abilitazioni viene ritrasmessa 
in un formato  utilizzabile da un  programma  di  supervisione sviluppato da SIET ed in funzione su due 
sottostazioni di supervisione. 

Ogni PLC è singolarmente programmato per garantire il funzionamento anche in caso di avaria grave o di 
fuori servizio per modifica e manutenzione degli altri PLC collegati in rete.   

Per permettere l'adeguamento di ogni sottostazione alle possibili variazioni  impiantistiche, la 
riprogrammazione di ogni CPU e la riconfigurazione di ogni unità modulare dovrà essere eseguita da due  
postazioni: una localizzata nella sala controllo degli impianti SPES e l'altra dalla postazione localizzata nei 
laboratori presenti piano terra dell'edificio.  

All'interno della sala controllo degli impianti SPES, che verrà utilizzata anche per l'esercizio degli impianti 
IETI, CPB  (Circuito  Prova  Barre)    è  alloggiato  il  sistema  di  supervisione  costituito  da  una  consolle 
operatore e da un pannello sinottico adibito alla visualizzazione delle condizioni operative generali e 
specifiche delle macchine in uso.  
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Tabella 3-1: Elenco delle sottostazioni del sistema di controllo 

Sottostazione Descrizione 

A.T. 130kV  Gestione diagnostica linea elettrica A.T. e servizi antincendio  

Impianto DISCOLAB  Impianto di prova disconnettori idraulici 

Servizi generali - IETI4  Macchine e impianto multi-funzione di uso comune a più sale 

controllo 

Impianto SPES2  Pertinenza esclusiva dell'impianto SPES2 

Impianto GEST  Pertinenza esclusiva degli impianti  GEST-GEN e GEST-SEP 

Circuito Prova Barre  Pertinenza esclusiva dell'impianto CPB 

Valvole vapore PC Levante Sottostazione  remota  dislocata  presso  la  sala  turbine della 

centrale elettrica EDIPOWER "Piacenza Levante".  

Gruppi di potenza D.C. TAMINI e CGE Macchine di uso comune a più sale controllo 

Sala 3kV Gestione interruttori 3kV e sicurezze di linea  

Laboratori piano terra (sala cavi) Impianto di climatizzazione laboratori e uffici 
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Tabella 3-2: Schema di gestione impianti // utenze principali 
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3.1 Sottostazione Servizi Generali 

 

Questa sottostazione è installata nella zona Sud al quinto piano all'interno dell'edificio 'Centrale Emilia'. In 

questa area sono convogliati i percorsi cavi, segnale-comando-conferme, di quasi tutte le macchine in uso 

presso gli impianti.  

Il PLC presente in questa sottostazione rappresenta l’unità Master Profibus ed ha indirizzo numero 2. 

Il programma in funzione su questo PLC si occupa di gestire le macchine direttamente collegate alle proprie 

uscite, di gestire le prenotazioni di avviamento/fermata provenienti dagli altri PLC, di distribuire sul bus le 

informazioni relative allo stato delle macchine.  

La Tabella 3-3 riporta la configurazione hardware della sottostazione 

 Tabella 3-3: Configurazione hardware della sottostazione Servizi Generali 

Descrizione Macchine comuni a più impianti – Impianto IETI4 

Status Sottostazione sostituita 

SIMATIC S7-300, CPU 313C-2DP UNITA’ CENTRALE 

COMPATTA CON MPI, 16 DI/16 DO, 3 CONTATORI VELOCI (30 

KHZ) 

SIMATIC S7-300, UNITA’ DIGITALE SM 321, CON SEPAR.DI 

POTENZIALE 32DI, DC 24V (1 X 32 DI) 

SIMATIC S7-300, UNITA’ DIGITALE SM 322, CON SEPAR.DI 

POTENZIALE 32DO, DC 24V, 0,5A CORRENTE TOTALE 8A 

SIMATIC DP, SPINA DI COLLEG. PER PROFIBUS...12 MBIT/S 

USCITA CAVO A 90 GRADI, (L X A X P): 15,8 X 54 X 34 

RESISTENZA DI CHIUSURA 

SIMATIC S7-300, CONNETT. FRONTALE 392 CON MORSETTI 

A VITE, 40 POLI 

SIMATIC S7-300, GUIDA PROFILATA L=830MM 

Configurazione hardware 

 

 

 

 

 

 

SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD PER S7-300/C7/ET 200, 

3.3 V NFLASH, 64 KBYTE 

Software 'SIMATIC S7, STEP7 V5.4 

Possibili espansioni Non previste 
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3.2 Sottostazione SPES2  

 

Questa sottostazione è posizionata  nella  parte  centrale  della  struttura  dell'impianto  SPES,  in  
corrispondenza  del  quarto  piano dell'edificio 'Centrale Emilia'.  

Rappresenta l’unita Profibus numero 10 del bus di campo.  

Il programma in funzione sul PLC di questa sottostazione gestisce le utenze di pertinenza esclusiva 
dell’impianto SPES, distribuisce sul bus le informazioni legate allo stato delle proprie utenze e legge dal bus 
le informazioni relative alle condizioni operative generali. 

La Tabella 3-4 riporta la configurazione hardware della sottostazione 

  Tabella 3-4: Configurazione hardware della sottostazione SPES2 

Descrizione Pertinenza esclusiva macchine impianto SPES2 

Status Sottostazione sostituita 

SIMATIC S7-200, CPU 226 PLC COMPLETO, ALIMENTAZIONE DC 24 DI 

DC/16 DO DC, 16/24 KB PROGR./10 KB DATI, 2 INTERFACCE PPI 

LIBERAMENTE PROGRAMMABILI 

SIMATIC S7-200, MODULO DI AMPLIAMENTO INGRESSI DIGITALI EM 223, 

SOLO PER CPU, 32DI 24V DC, SINK/SOURCE, 32DO 24V DC, 

0.75A/CANALE 

SIMATIC S7-200, MODULO DIGITALE EM 223, SOLO PER CPU S7-22X, 16DI 

24V DC/ 16 DO 24 V DC 

SIMATIC S7-200, MODULO SLAVE PROFIBUS DP , 9.6KB-12MB 1 

INTERF.PROFIBUS DP/MPI SOLO PER CPU222 - CPU226 CON NUOVO 

FIRMWARE 

Configurazione hardware 

 

 

 

 

SIMATIC DP, SPINA DI COLLEG. PER PROFIBUS...12 MBIT/S USCITA CAVO 

A 90 GRADI, (L X A X P): 15,8 X 54 X 34 RESISTENZA DI CHIUSURA 

CON FUNZ.DI SEPAR.SENZA PRESA PG 

Software SIEMENS Step7 MicroWIN V4.0 

Possibili espansioni Non previste 

  



Document  01 653 RT 10 Rev.0 

 

Installazione del nuovo PLC 

per l’area sperimentale della SIET 

 

Page    13  of  409 

 

3.3 Sottostazione Circuito Prova Barre 

Questa sottostazione è alloggiata nella consolle operatore presente all'interno della sala controllo degli 
impianti SPES e rappresenta l’unita Profibus numero 11 del bus di campo. 

Il programma in funzione sul PLC si questa sottostazione gestisce le utenze del Circuito Prova Barre, 
distribuisce sul bus le informazioni legate allo stato delle proprie utenze e legge dal bus le informazioni 
relative alle condizioni operative generali e provvede alla comunicazione, mediante logica cablata, con la 
sottostazione Valvole Vapore Levante. E’ una sottostazione preesistente la cui configurazione hardware è 
stata modificata rispetto all’originale con l’aggiunta di un modulo di comunicazione Profibus e di una unità di 
output digitale.  

La Tabella 3-5 riporta la configurazione hardware della sottostazione. 

  Tabella 3-5: Configurazione hardware della sottostazione Circuito Prova Barre 

 Descrizione Pertinenza esclusiva impianto CPB 

Status Esistente e funzionante 

1 modulo  CPU SIEMENS S7-226  

56 ingressi digitali  

32 uscite digitali  

1 modulo di estensione ethernet SIEMENS NET CP-243 I  

Configurazione hardware 

 

 

 

 1 modulo di memoria SIEMENS MC291  

Software SIEMENS Step7 MicroWIN V4.0  

Possibili espansioni Non previste 
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3.4 Sottostazione Gruppi di potenza  

Questa sottostazione è installata nella zona Sud dell’edificio della centrale Emilia, in prossimità dei quadri 
elettrici dei gruppi statici di potenza TAMINI e CGE. Questa sottostazione rappresenta l’unità Profibus 
numero 12 del bus di campo. 

A questa sottostazione sono collegati i comandi, le sicurezze e i segnali provenienti dal sistema antincendio 
dei trasformatori TAMINI E CGE. Il programma in funzione sul PLC si questa sottostazione gestisce le 
proprie utenze e ne distribuisce sul bus le informazioni legate al loro stato e legge dal bus le informazioni 
relative alle condizioni operative generali. 

La Tabella 3-6 riporta la configurazione hardware della sottostazione. 

  Tabella 3-6: Configurazione hardware della sottostazione Gruppi di potenza 

Descrizione Controllo gruppi di potenza statici e antincendio trasformatori 

Status Sottostazione nuova 

SIMATIC S7-200, CPU 226 PLC COMPLETO, ALIMENTAZIONE 

DC 24 DI DC/16 DO DC, 16/24 KB PROGR./10 KB DATI, 2 

INTERFACCE PPI 

LIBERAMENTE PROGRAMMABILI 

SIMATIC S7-200, 200,MODULO DIGITALE EM 221, SOLO PER 

CPU S7-22X 8DI, DC 24V, COMMUTAZ. SU P/M 

SIMATIC S7-200, MODULO ANALOGICO EM 231, SOLO PER 

CPU S7-22X, 8 AI, 0-10V DC, MAX 2AI 0..20MA 12/11 BIT 

CONVERTER 

SIMATIC DP, SPINA DI COLLEG. PER PROFIBUS...12 MBIT/S 

USCITA CAVO A 90 GRADI, (L X A X P): 15,8 X 54 X 34 

RESISTENZA DI CHIUSURA 

CON FUNZ.DI SEPAR.SENZA PRESA PG 

Configurazione hardware 

 

 

 

 

TD400C TEXTDISPLAY, 4 LINEE PER SIMATIC S7-200 CON 

CAVO (2,5M 

Software SIEMENS Step7 MicroWIN V4.0 

Possibili espansioni Non previste 
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3.5 Sottostazione Sala 3kV  

Questa sottostazione è installata nel  locale 'interruttori  3kVolt'  localizzato  nella  zona  Sud  del  secondo  
piano  all'interno dell'edificio  della  centrale  Emilia.   

Questa sottostazione rappresenta l’unità Profibus numero 13 del bus di campo. 

Gestisce  dieci  interruttori  3kV  a  lancio  con  le  relative segnalazioni e sicurezze di linea e di componente. 
Il programma in funzione sul PLC si questa sottostazione gestisce le proprie utenze e ne distribuisce sul bus 
le informazioni legate al loro stato e legge dal bus le informazioni relative alle condizioni operative generali. 

La Tabella 3-7 riporta la configurazione hardware della sottostazione. 

   Tabella 3-7: Configurazione hardware della sottostazione 3kV 

Descrizione Controllo interruttori A.T. e misuratori di corrente 

Status Sottostazione nuova 

SIMATIC S7-200, CPU 226 PLC COMPLETO, ALIMENTAZIONE 

DC 24 DI DC/16 DO DC, 16/24 KB PROGR./10 KB DATI, 2 

INTERFACCE PPI 

LIBERAMENTE PROGRAMMABILI 

SIMATIC S7-200, MODULO DI AMPLIAMENTO INGRESSI 

DIGITALI EM 223, SOLO PER CPU, 32DI 24V DC, 

SINK/SOURCE, 32DO 24V DC, 

0.75A/CANALE 

SIMATIC S7-200, MODULO DIGITALE EM 223, SOLO PER CPU 

S7-22X, 16DI 24V DC/ 16 DO 24 V DC 

SIMATIC S7-200, MODULO SLAVE PROFIBUS DP , 9.6KB-

12MB 1 INTERF.PROFIBUS DP/MPI SOLO PER CPU222 - 

CPU226 CON NUOVO FIRMWARE 

Configurazione hardware 

 

 

 

 

SIMATIC DP, SPINA DI COLLEG. PER PROFIBUS...12 MBIT/S 

USCITA CAVO A 90 GRADI, (L X A X P): 15,8 X 54 X 34 

RESISTENZA DI CHIUSURA 

CON FUNZ.DI SEPAR.SENZA PRESA PG 

  TD400C TEXTDISPLAY, 4 LINEE PER SIMATIC S7-200 CON 

CAVO (2,5M 

Software SIEMENS Step7 MicroWIN V4.0 

Possibili espansioni Non previste 
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3.6 Sottostazione GEST  

Questa sottostazione è posizionata in un edificio esterno alla 'Centrale Emilia' nella sala controllo 
dell'impianto GEST. 

Questa sottostazione rappresenta l’unità Profibus numero 14 del bus di campo. 

Il programma in funzione sul PLC di questa sottostazione gestisce le utenze di pertinenza esclusiva 
dell’impianto GEST, distribuisce sul bus le informazioni legate allo stato delle proprie utenze e legge dal bus 
le informazioni relative alle condizioni operative generali. 

La Tabella 3-8 riporta la configurazione hardware della sottostazione. 
 

   Tabella 3-8: Configurazione hardware della sottostazione GEST 

Descrizione Pertinenza esclusiva macchine impianto GEST-SEP e GEST-GEN 

Status Sottostazione sostituita 

SIMATIC S7-200, CPU 226 PLC COMPLETO, ALIMENTAZIONE DC 24 DI 

DC/16 DO DC, 16/24 KB PROGR./10 KB DATI, 2 INTERFACCE PPI 

LIBERAMENTE PROGRAMMABILI 

  

SIMATIC S7-200, MODULO DI AMPLIAMENTO INGRESSI DIGITALI EM 223, 

SOLO PER CPU, 32DI 24V DC, SINK/SOURCE, 32DO 24V DC, 

0.75A/CANALE 

SIMATIC S7-200, 200,MODULO DIGITALE EM 221, SOLO PER CPU S7-22X 

8DI, DC 24V, COMMUTAZ. SU P/M 

SIMATIC S7-200, MODULO SLAVE PROFIBUS DP , 9.6KB-12MB 1 

INTERF.PROFIBUS DP/MPI SOLO PER CPU222 - CPU226 CON NUOVO 

FIRMWARE 

Configurazione hardware 

 

 

 

 

SIMATIC DP, SPINA DI COLLEG. PER PROFIBUS...12 MBIT/S USCITA CAVO 

A 90 GRADI, (L X A X P): 15,8 X 54 X 34 RESISTENZA DI CHIUSURA CON 

FUNZ.DI SEPAR.SENZA PRESA PG 

  

Software SIEMENS Step7 MicroWIN V4.0 

Possibili espansioni Non previste 
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3.7 Sottostazione Sala  130kV  

Questa sottostazione è posizionata al piano terra all'interno dell'edificio 'Centrale Emilia' in un locale adibito a 
passaggio e distribuzione dei cavi di segnale e comando di due trasformatori A.T., e del sistema antincendio 
generale. 

Questa sottostazione rappresenta l’unità Profibus numero 15 del bus di campo. 

Il programma in funzione sul PLC si questa sottostazione esegue il monitoraggio delle sicurezze realive alla 
ai sezionatori, agli interruttori e al trasformatore 130kV/3kV e distribuisce sul bus le informazioni legate allo 
stato delle proprie utenze e legge dal bus le informazioni relative alle condizioni operative generali . E’ una 
sottostazione preesistente la cui configurazione hardware è stata modificata rispetto all’originale con 
l’aggiunta di un modulo di comunicazione Profibus e di una unità di output digitale.  

La Tabella 3-9 riporta la configurazione hardware della sottostazione. 
 

    Tabella 3-9: Configurazione hardware della sottostazione 130kV 

Descrizione gestione diagnostica linea elettrica A.T. e servizi antincendio 

Status esistente e funzionante  

1 modulo  CPU SIEMENS S7-226  

72 ingressi digitali 

16 uscite digitali 

8 ingressi analogici  

1 modulo di estensione ethernet SIEMENS NET CP-243  

1 modulo modem GSM SINAUT MD720-3  

1 terminale alfanumerico SIEMENS TD400C  

Configurazione hardware 

 

 

 

 

 

 

 1 modulo di memoria SIEMENS MC291  

Software SIEMENS Step7 MicroWIN V4.0  

Possibili espansioni Non previste 
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3.8 Sottostazione Uffici e Laboratori  

Questa sottostazione è installata in un locale ricavato al piano terra della palazzina uffici e rappresenta 

l’unità Profibus numero 16 del bus di campo. 

Il PLC è adibito alla gestione della climatizzazione sia degli uffici sia di due laboratori indipendenti e 

distribuisce sul bus le informazioni legate allo stato delle proprie utenze e legge dal bus le informazioni 

relative alle condizioni operative generali 

La Tabella 3-10 riporta la configurazione hardware della sottostazione. 

    Tabella 3-10: Configurazione hardware della sottostazione Uffici e Laboratori 

Descrizione Gestione climatizzazione uffici pianto terra 

Status Sottostazione nuova 

SIMATIC S7-200, CPU 226 PLC COMPLETO, ALIMENTAZIONE 

DC 24 DI DC/16 DO DC, 16/24 KB PROGR./10 KB DATI, 2 

INTERFACCE PPI 

LIBERAMENTE PROGRAMMABILI 

SIMATIC S7-200, 200,MODULO DIGITALE EM 221, SOLO PER 

CPU S7-22X 8DI, DC 24V, COMMUTAZ. SU P/M 

SIMATIC S7-200, MODULO ANALOGICO EM 231, SOLO PER 

CPU S7-22X, 8 AI, 0-10V DC, MAX 2AI 0..20MA 12/11 BIT 

CONVERTER 

SIMATIC S7-200, MODULO ANALOGICO EM 232, SOLO PER 

CPU S7-22X, 4 AQ, +/- 10V DC, 0..20MA 12/11 BIT 

CONVERTER 

SIMATIC S7-200, MODULO SLAVE PROFIBUS DP , 9.6KB-

12MB 1 INTERF.PROFIBUS DP/MPI SOLO PER CPU222 - 

CPU226 CON NUOVO 

FIRMWARE 

Configurazione hardware 

 

 

 

 

 

SIMATIC DP, SPINA DI COLLEG. PER PROFIBUS...12 MBIT/S 

USCITA CAVO A 90 GRADI, (L X A X P): 15,8 X 54 X 34 

RESISTENZA DI CHIUSURA 

CON FUNZ.DI SEPAR.SENZA PRESA PG 

Software SIEMENS Step7 MicroWIN V4.0 

Possibili espansioni Non previste 
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3.9 Sottostazione Valvole vapore  

Questa sottostazione è localizzata presso la sala turbine della centrale elettrica EDIPOWER "Piacenza 
Levante".  

Il PLC è installato nelle immediate vicinanze dell'attuale quadro di comando delle valvole. Oltre alla gestione 
del gruppo di valvole motorizzate raccoglie anche i segnali analogici provenienti dalla strumentazione adibita 
alla misura di portata. Lo sviluppo lineare della distanza tra questa unità e la sala controllo degli impianti 
SPES  è  circa  quattrocento  metri.  E'  presente  una  connessione  cablata  costituita  da  cavo  multipolare  
non utilizzato. La comunicazione tra questa sottostazione e gli altri PLC è realizzata in logica cablata 
attraverso la sottostazione Circuito Prova Barre. 

La Tabella 3-11 riporta la configurazione hardware della sottostazione. 

    Tabella 3-11: Configurazione hardware della sottostazione Valvole Vapore 

Descrizione Gestione valvole e strumenti di misura portata vapore 

surriscaldato 

Status Sottostazione nuova 

SIMATIC S7-200, CPU 226 PLC COMPLETO, ALIMENTAZIONE 

DC 24 DI DC/16 DO DC, 16/24 KB PROGR./10 KB DATI, 2 

INTERFACCE PPI 

LIBERAMENTE PROGRAMMABILI 

SIMATIC S7-200, 200,MODULO DIGITALE EM 221, SOLO PER 

CPU S7-22X 8DI, DC 24V, COMMUTAZ. SU P/M 

SIMATIC S7-200, MODULO ANALOGICO EM 231, SOLO PER 

CPU S7-22X, 8 AI, 0-10V DC, MAX 2AI 0..20MA 12/11 BIT 

CONVERTER 

SIMATIC DP, SPINA DI COLLEG. PER PROFIBUS...12 MBIT/S 

USCITA CAVO A 90 GRADI, (L X A X P): 15,8 X 54 X 34 

RESISTENZA DI CHIUSURA 

CON FUNZ.DI SEPAR.SENZA PRESA PG 

Configurazione hardware 

 

 

 

 

TD400C TEXTDISPLAY, 4 LINEE PER SIMATIC S7-200 CON 

CAVO (2,5M 

Software SIEMENS Step7 MicroWIN V4.0 

Possibili espansioni Non previste 
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3.10 Sottostazione Discolab  

Questa sottostazione è posizionata nella zona Nord al secondo piano all'interno dell'edificio 'Centrale Emilia', 
ex sala turbine. 

Oltre alla gestione delle macchine di pertinenza esclusiva dell’impianto Discolab e distribuisce e riceve con 
protocollo Data Socket, mediante linea Ethernet, sia informazioni legate allo stato delle proprie utenze 
siaquelle relative alle condizioni operative generali. 

La Tabella 3-12 riporta la configurazione hardware della sottostazione. 

    Tabella 3-12: Configurazione hardware della sottostazione Discolab 

Descrizione Impianto di prova disconnettori idraulici 

Status esistente e funzionante  

Configurazione hardware 1 modulo CPU TELEMECANIQUE MODICOM PREMIUM TSXPSY1610  

  1 modulo di comunicazione TELEMECANIQUE TSX P57103  

  96 ingressi digitali (1 modulo TSX DEY64D2K, 1 modulo TSX DEY32D2K)  

  64 uscite digitali (1 modulo TSX DSY64T2K)  

Software TELEMECANIQUE PL7 Junior V4.5  

Possibili espansioni 16 ingressi digitali + 16 uscite digitali 
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3.11 Unità di supervisione Impianti 

L’unità di supervisione Impianti è costituita da un PC dotato di due schede per interfaccia Profibus e da un 
programma software realizzato il linguaggio LabVIEW. 

Questa unità rappresenta gli indirizzi numero 0 e numero 1 del bus dati Profibus. 

Il modulo di interfaccia Profibus con indirizzo 0 è una scheda SIEMENS CP5621 attraverso il quale è 
possibile la programmazione ed il monitoraggio in fase di debugging, mediante i package software SIEMENS 
STEP7 e Microwin, di tutti i PLC collegati sul bus dati Profibus. 

Il modulo di interfaccia Profibus con indirizzo 1 è una scheda COMSOFT DF PROFI II utilizzata per 
permettere ad un programma applicativo, scritto in linguaggio LabVIEW, di ricevere e trasmettere dati sulla 
dorsale Profibus. 

Il programma software di supervisione utilizza il meccanismo di ricezione e trasmissione dati su bus Profibus 
per riconoscere e comandare lo stato delle principali macchine collegate alla rete dei PLC. 

La versione di programma attualmente in funzione prevede la visualizzazione grafica dello stato delle 
macchine, della eventuale condizione di anomalia o di allarme e la possibilità di esercitare le azioni di 
avviamento/fermata o apertura/chiusura nel caso di valvole. La Figura. 3.2 mostra il pannello frontale del 
programma, mentre il codice software principale è visibile in Figura 3.3. 

 

3.12 Unità di supervisione Uffici e laboratori 

L’unità di supervisione Uffici e Laboratori è costituita da un PC dotato di due schede per interfaccia Profibus 
e da un programma software realizzato il linguaggio LabVIEW. 

Questa unità rappresenta gli indirizzi numero 3 e numero 4 del bus dati Profibus. 

Il modulo di interfaccia Profibus con indirizzo 3 è una scheda SIEMENS CP5621 attraverso il quale è 
possibile la programmazione ed il monitoraggio in fase di debugging, mediante i package software SIEMENS 
Microwin, dei PLC collegati sul bus dati Profibus in modalità slave. 

Il modulo di interfaccia Profibus con indirizzo 4 è una scheda COMSOFT DF PROFI II utilizzata per 
permettere ad un programma applicativo, scritto in linguaggio LabVIEW, di ricevere e trasmettere dati sulla 
dorsale Profibus. 

Il programma software di supervisione utilizza il meccanismo di ricezione e trasmissione dati su bus Profibus 
per riconoscere e comandare lo stato delle principali macchine collegate alla rete dei PLC. 

La versione di programma attualmente in funzione prevede la visualizzazione grafica dello stato delle 
macchine, della eventuale condizione di anomalia o di allarme e la possibilità di esercitare le azioni di 
avviamento/fermata o apertura/chiusura nel caso di valvole.  
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Fig. 3. 1 – Struttura logica del sistema di controllo 
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Fig. 3. 2 – Pannello frontale del sistema di supervisione 
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Fig. 3. 3 – Pannello frontale della routine di comunicazione tra Profibus e LabVIEW e codice software 
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4.  SCHEMI ELETTRICI 
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4.1 Schema elettrico quadro sottostazione Servizi Generali 
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4.2 Schema elettrico quadro sottostazione SPES2 
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